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NL: Maak gebruik van de ESD richtlijnen.
EN: Apply ESD guidelines.
DE: Die ESD-Richtlinien beachten. 
FR: Utilisez les directives ESD (décharge électrostatique).
ES : Directrices de ESD
 

NL: Alvorens het apparaat te openen de spanning verwijderen.
EN: Disconnect the power source before opening the unit.
DE: Vor dem Öffnen das Gerät spannungslos machen.
FR: Coupez l’alimentation électrique avant d’ouvrir l’appareil.
ES :Desconecte la fuente de alimentación antes de abrir la unidad.

Onderdeel / Part / Teil / Pièce / Parte Aantal / Quantity / Anzahl / Quantité / Cantidad

Fan module + netsnoer 1
Cover ComfoFan S 1
Round Cover ComfoFan S 1
Borstschroef 1
Quick guide 1
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